Bekanntmachungen der EWE Vertrieb GmbH
Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Lieferung von Fernwarme durch EWE
Fernwarmegebiet Apen-Augustfehn

Anhang 1 Leistungsbeschreibung

Was wir lhnen bieten:

» Wir liefern ihnen Warme aus einem Fernwdrmenetz.

» Die Warmeerzeugung erfolgt in einer Energiezentrale.

» Das Warmenetz wird mit einer gleitenden Vorlauftemperatur bis maximal 90°C betrieben.
» Die Ubergabe der Warme erfolgt vor bzw. nach einer Ubergabestation.

o Bei primarseitiger Versorgung ist die Ubergabestelle der jeweilige Absperrschieber (Vor- und Riicklauf) vor der Ubergabe-
station (primarseitig). Die Ubergabestation steht im Eigentum des Kunden. Die Ubergabestation muss den Regeln der
Technik entsprechen, insbesondere muss sie fiir den Einbau des Warmemengenzahlers vorbereitet sein. Die EWE-An-
schlussanlage endet an der Ubergabestelle, die von EWE gekennzeichnet wird.

o Bei sekundarseitiger Versorgung ist die Ubergabestelle der jeweilige Absperrschieber (Vor- und Riicklauf) in der Uberga-
bestation hinter dem Warmetauscher (sekundarseitig) in der EWE-Anschlussanlage. Optional inklusive Trinkwarmwasser-
bereiter. Die Ubergabestation gehért zu den Betriebseinrichtungen von EWE und steht in deren alleinigem Eigentum. Die
EWE-Anschlussanlage endet an der Ubergabestelle, die von EWE gekennzeichnet wird.

» Die Installation eines geeichten Warmezahlers fir die Warmeabrechnung.
» Samtliche zur den EWE Anlagen zugehorigen Armaturen und Rohrleitungen sind nach den sicherheitstechnischen Anforderungen
der DIN EN 12828 (D) ausgelegt und eingebaut.

Anlagenschema - Prinzipdarstellung:
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Schnittstellenoptionen
1. Vor Ubergabestation = primar ohne TWW
2. Nach Ubergabestation = sekundir (ohne TWW)
3. Nach Ubergabestation und nach Trinkwarmwasserbereiter = sekundar mit TWW

lhr Leistungsumfang beschrénkt sich auf folgende Positionen:
1. Aufstellraum:

» Sie stellen uns einen Heizraum entsprechend den giiltigen Vorschriften mit Wasser-, Strom- und Abwasseranschluss kostenlos zur
Verfugung.
» Erforderliche bauliche MaBnahmen (Maler, Maurerarbeiten) am Gebaude oder flr die Sanierung des Heizungsraumes werden von

lhnen Gbernommen.

2. Sekundére Heiz- und Trinkwassernetze/ Heizungswasserqualitat:

» Einrichtungen und Betrieb der Sekundaranlagen gemaR technischer Anschlussbedingungen.
» Hydraulischer Abgleich im Sekundarnetz.
» Sicherzustellung der Wasserqualitat im Sekundarnetz (Hausnetz) gemaR VDI 2035

Oldenburg, den 17.07.2023

EWE Vertrieb GmbH
Cloppenburger StraBe 310, 26133 Oldenburg
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